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Investice do vzdělání nesou nejvyšší úrok
	


ZADÁNÍ	


Navrhněte průřez Cu vedení tak, aby maximální úbytek napětí nepřekročil 5 % jmenovitého napětí. Napájecí napětí jsou UA= 222 V a UB= 237 V.

[image: ]Vypočítejte napájecí proudy IA a IB .
Určete místo největšího odběru.
Zakreslete náhradní schéma rozděleného vedení.
Určete požadovaný průřez vedení.


ŘEŠENÍ

Navrhněte průřez Cu vedení tak, aby maximální úbytek napětí nepřekročil 5 % jmenovitého napětí. Napájecí napětí jsou UA= 222 V a UB= 237 V.[image: ]

Nabíjecí proudy určíme z rovnosti proudových momentů při konstantním průřezu

     nebo  

V důsledku rozdílných napětí teče vedením vyrovnávací proud:


		          průřez 50 mm2 jsme zvolili



Nyní stanovíme napájecí proudy 





Kontrola – součet napájecích proudů se musí rovnat součtu odběrů.


[image: ]

[image: ]



ΔU je menší než 5%, průřez byl zvolen správně.
	Pracovní list 13 – Vedení nn napájené nestejně velkým napětím	
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